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2.1

Inledning

Endast auktoriserad personal och personal med lamplig utbildning
far atgarda brandlarm eller utféora schemalagda prov och
underhallsarbete.

Denna manual innehaller driftinstruktioner for konventionell brandlarmcentral.
Alla kontroll- och driftinstruktioner som beskrivs i denna manual kan utforas
med tryckknappar pa centralens front.

Brukaren av denna manual férutsatts arbeta med en central som redan har
installerats och programmerats féor omradet som den har att 6vervaka.

Centralens indikeringar och kontroller

Centralens indikeringar visar centralens status och kontrollerna anvands fér
att styra hela systemet. Centralen har atta LED indikeringar uppdelade i
sektioner, en “BRAND’-indikering, tretton systemstatus LED indikeringar och
atta funktionsknappar.

Indikeringar
Placeringen av brandlarmcentralens indikeringar visas nedan:
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BRAND - Féljande réda statusindikeringar finns:
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Allman brand samt 8 LED f6r sektionsbrand

FEL - Féljande gula statusindikeringar finns:

Fel /Fran /Prov och 8 LED for sektioner: Fel /Fran /Prov

SYSTEM - Féljande 13 LED foér status finns:

Drift - nat och/eller batteri .......cooon e Gron

Fel, Fran, prov, Larmlagring aktiv, Systemfel, Jordfel, Strémférsérjningsfel,
Larmdon fel/fran, Larméverféring fel/fran, Felutgang fel/fran, Aux fel

............................................................................................................... Gul
Brandkaren larmad / larméverforing aktiv ............ccoccoeevicieeiieenennen. Réd
Obs:

Gul LED: Blinkande - Fel; Fast - Fran.

Réd LED: Blinkande - Nytt larm; Fast - Kvitterat larm.
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Summer
Denna aktiveras vid andring av centralens status, d.v.s. om BRAND eller
FEL upstar. Nar summern ljuder indikerar den hégsta prioritet, t.ex. BRAND
fére FEL. Knapptryckning bekraftas med en kort summersignal.

2.2 Kontroller

Positionen fér centralens kontroller och nyckelomkopplare visas nedan:

Har visas behérighetsnivan fér 1,2 2 2
centralens kontroller. = Ve ?gy
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Nyckel ger atkomst till kontrollfunktionerna pa behdérighetsniva 2. Satt i
nyckeln och vrid 90° medurs. kontrollfunktionerna pa behérighetsniva 1
och 2 beskrivs nedan.
Andra kontroller:
e Behdrighetsniva 2 - &ndrar blinkande brandindikeringar fér “nya”
sektioner till fast for “kvitterade” sektioner och tystar summer.
ol ..... Behdrighetsniva 1 -tystar summer, &ndrar blinkande brandindikeringar
for “nya” sektioner till fast for “kvitterade” sektioner.
% ..... Behorighetsniva 1 - avslutar larmlagring och aktiverar programmerade
utgangar.
%‘ ..... Behdorighetsniva 2 -inga aktiva fordr. -vaxlar mellan larmlagring av/pa.

i@ ..... Behorighetsniva 2 - centralen i tyst lage - aktiverar alla larmdon fér
UTRYMNING @
|..... Behorighetsniva 2 - aterstaller centralen, prov och fran paverkas inte

utan forblir aktiva. Aktuella brandlarm indikeras pa nytt inom 3 sekunder
och/eller eventuella fel inom 100 sekunder.

CE|f ... Behdrighetsniva 2 - anvands med [_\ for att valja mellan fran- och
providge. Se Sektion 6 PROV/FRAN-funktioner.

/\|..... Behdorighetsniva 2 - anvénds med |[ F|for att vélja mellan normal-, fran-
eller provldge. Se Sektion 6 PROV/FRAN-funktioner.

@ ... Behdrighetsniva 2 - tdnder alla indikeringar och startar summern.
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3

1,2,3

BRAND - R6d LED Indikering - Vad gor du?

Ej larmlagring
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Larmlagring aktiv:
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Larmdon - Tysta/Starta

Tysta / starta larmdon:
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Status:
& - Blinkande

o))))- Fast
o/ - Aktiveras

Atgédrd/Resultat:
Tryck |oY]| for att tysta
summere())))och andra
db LED till fast.

Status:
db -Blinkande

{o}| -Blinkande:steg 1

0()))- Fast

Atgard/Resultat:
Tryck [oY]| for att tysta

=) och
andra | /1| LED fill fast;

{c}) LED fortsatter
blinka.

summer

Status:
/| - Blinkande

o/ - Aktiveras
E(]))>— Fast
Atgird/Resultat:

1 Satt i nyckel [=®| och
vrid 90° medurs.

2 Tryck | Larmdonen

o/ tystnar.

3 Tryck [ igen for att
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5 FEL - Blinkande gul LED Indikering - Vad gér du?

Status:
) FEL | ol Q) - Blinkande
= ‘“ o= i I:(])))— Inte.rmlttent
i 1%1%1:% o/ - Aktiveras
[o[0] o—
{ Bk Atgard/Resultat:
=) = Tryck pa [ for at

' tysta =) ; [&)] LED
o] mp I:(] fortsatter att blinka.

Undersdk vad felet
beror pa - kontakta
servicepersonal

6 PROV/FRAN-funktioner (Behérighetsniva 2) -
Fast gul LED indikering

Varning: Om gul Systemfel LED lyser fast kan byggnaden sakna

brandlarm - kontakta servicepersonal omedelbart!

Satt i nyckel och vrid 90° medurs fér behdrighetsniva 2.

6.1 Lampprov

behdérighetsniva 1.

1 Satt i och vrid [=®| 90°
medurs fér atkomst till
s E 8 behérighetsniva 2.
. <E — 2 Tryck och hall ned [@]
= —o0 K@‘ =0 » o
o 10 % féljande LED tands: db,
= 0 A4
2.3 [— - ;@‘; Q) och [{o}. Summern
' T ()))) aktiveras.
3 Slapp [(g):|for att slacka
LED ¥4, (®)och (o}
z L= m_\cl)/_ och tysta summern
| JoTo] o}H VAR
| [e]c] o | E(])>>
[ [®]o] o
| :;}}}g@ &/ 4 Vrid nyckeln [0
\"‘\\ oo {0} 90°moturs: ater till
7)
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1

3 Tryck

Satt i och vrid nyckel
90°

medurs for

=0
behdrighetsniva 2.

For att stega igenom

(£
LED.
LED

alternativ 1-6, tryck

(©;

for att tanda

Blinkande
indkerar aktuellt val,
t.ex. sektion 1.

/\

status

for att valja

NORMAL,
PROV eller FRAN -
bekraftas genom att

&Y LED

andras.

indikering

Upprepa steg 2 & 3 for
att géra andringar.

Vrid nyckeln |=o

90°moturs:ater till
behdrighetsniva 1 och
alla &ndringar sparas.

{

Foér att avbryta status-
andring, upprepa steg 1

&y

LED lyser fast.

till 5 sa att LED
slacks.

6.2 Prov/ Fran-alternativ
| nedanstaende tabell finns de tillgdngliga prov- och franalternativen.
Tabellen beskriver hur PROV- och FRAN -statusen &ndras for enskilda
sektioner. Gor pa samma satt fér att &ndra status for andra installningar.
ALLA SEKTIONER|ENSKILD SEKTION | LARMDON | LARMOVERFORING | FELUTGANG
ALTERNATIV| PROV | FRAN PROV FRAN FRAN FRAN FRAN
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6.3 Larmlagring palav

Blinkningen fér nedrakning av larmlagring féljer summern- opaverkat av
TYSTA SUMMER. De sista 5 sekunderna av larmlagringen dubblas
summerintervallen fér att varna for att larmlagringen lider mot sitt slut.

S 1 Satt i och vrid nyckel [=o
- 5 90° medurs for atkomst till
— [— e behdrighetsniva 2.
— S
— 0
1 = — o =] 2 Tryck Bg LARMLAGRING
— =0 \ v AKTIV [{3}| LED tands.
- >l
2 3

Vrid nyckeln |=3| 90°
medurs: ater till

-

behérighetsniva 1 och
o m S valet sparas. [{o}| LED lyser
Sk f ken.
O}% & o med fast sken
I IoT o 4 For att avbryta, upprepa
o101 o] stegen fér att slacka [{G}
] LED.

7 Skotselinstruktion
Dagligen

Kontrollera att endast grén Drift LED artand. Avvikelser fran normallaget undersoks
och atgardas snarast.

Manadsprov

Lampprov se sektion 6.1. Manadsprovet ska noteras i kontrolljournalen.
Awvikelser fran normallaget undersoks och atgardas snarast.

Kvartalsprov
Varje kvartal ska manadspovet utékas med foljande prov:

-Larmprov av detektor. En detektor per sektion i minst 10% av antalet sektioner
provas varje kvartal. P ett ar ska alla sektioner provas.

-Funktionsprov av inkopplade larmdon, dérrhallarmagneter och évriga styrningar
inom de sektioner som larmprovas (enligt ovan).

-Funktionsprov av férbindelsen med larmcentralen.

Kvartalsproven ska noteras i kontrolljournalen. Avvikelser fran normallaget
undersdks och atgardas snarast.

Batterier:

Batteriprov utfors internt av centralen. Vid férsamrad batterifunktion eller
laddningsfel kommer centralen avge ett fellarm.
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